Servizio Asset, Faciity e Energy management

udtral

VERBALE DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
POSTO A BASE DI GARA
(Art. 26 D.lgs. N.50 del 18 aprile 2016)

Oggetto: Intervento di riqualificazione delle recinzioni perimetrali, dell’illuminazione esterna,
del controllo accessi e nuova distribuzione circuito antincendio nel Deposito di
Civitavecchia

L’anno 2023 il giorno 13 del mese di febbraio, in Roma alla Via Alimena 105, sede della societa
Cotral Spa, il sottoscritto Andrea Pulcini, nella sua qualita di Responsabile del Procedimento dei
lavori specificati in oggetto, coadiuvato da Stefano Malandra, ed in presenza del progettista, Ing.
Pierluigi Bellucci, esperisce la seguente verifica sugli elaborati del progetto ai sensi dell’art.26 del
D.Lgs.n.50 del 18/04/2016 al fine di procedere alla validazione ai sensi dell’art.26 c.8 del
medesimo.

Visto il progetto esecutivo, redatto e firmato dal suindicato professionista, e consegnato in data

02/02/2023 contenente i seguenti elaborati:

- EE Elenco elaborati
ARCHITETTONICO

- AR 01 inquadramento generale

- AR 02 architettonico ante-operam

- AR 03 architettonico post-operam
STRUTTURALE

- ST 01 struttura muro sostegno

- ST 02 struttura torre faro

IMPIANTO ELETTRICO

- IE 01 lay-out illuminotecnico

- IE 02 impianti elettrici

- IE 03 schema elettrico a blocchi

- IE 04 controllo accessi

- IE 05 schema unifilare Q01

- IE 06 schema unifilare Q02

- IE 07 schema unifilare Q03

- IE 08 schema unifilare QTF

- IE 09 schema unifilare QSA
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IMPIANTO ANTINCENDIO

- 1A 01 lay-out anello antincendio
- 1A 02 schema funzionale
ELABORATI DESCRITTIVI

- RE 01 relazione generale

- RE 02 relazione tecnica

- RE 03 relazione illuminotecnica

- RE 04 relazione di calcolo elettrico

- RE 05 relazione di calcolo antincendio

- RE 06 cronoprogramma

- RE 07 piano di manutenzione generale

- RE 08 relazione illustrativa strutture

- RE 09 relazione tecnica materiali strutture
- RE 10 relazione calcolo strutture

- RE 11 relazione geotecnica

- RE 12 piano manutenzione strutture

- RE 13 relazione geologica

- RE 14 piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione

ELABORATI ECONOMICI

- CM 01 Computo metrico estimativo
- CM 02 Elenco Prezzi
- CM 03 Incidenza della manodopera
- CM 04 Analisi prezzi

per un importo pari a € 1.087.154,02 oltre IVA di cui € 9.433,41 per oneri di Sicurezza non soggetti
a ribasso.

Preso atto dell’avvenute consegna entro i termini indicati, si procede alle seguenti verifiche:
a) completezza della progettazione
b) coerenza e completezza del computo metrico in tutti i suoi aspetti;
c) appaltabilita della soluzione progettuale prescelta;
d) presupposti per la durabilita dell’opera nel tempo;

€) minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
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f) possibilita di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
g) sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
h) adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
i) manutenibilita delle opere.
Sulla base dell’esito positivo di tutte le verifiche e gli accertamenti, il sottoscritto R.U.P.
ATTESTA
che il PROGETTO ESECUTIVO dell'intervento :

“riqualificazione delle recinzioni perimetrali, dell’illuminazione esterna, del controllo accessi e nuova

distribuzione circuito antincendio nel Deposito di Civitavecchia”

E’ CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI E CON IL
PRESENTE VERBALE SI ATTESTA LA RELATIVA VALIDAZIONE Al SENSI DI LEGGE.

Roma 13/02/2023

Il Responsabile del Proced}rﬁé)nt

Ing. Andrea Pulcini j ( ‘\(,LQ’;U\
Il Tecnico é é 4

Stefano Malal

Il Progettista
Ing. Pierluigi Bellucci %ﬂ,‘ W



